
給湯モード性能試験時の運転設定方法 
 

１．以下のリモコン操作を実施する。 

 

① 「決定」、「沸き増し」、「沸き上げ一時休止」を 同時に10秒以上押す。 

② 【モード１】を選び、「決定」を押す。 

③ 「▲」で 【０】→【１】 に変更し、「決定」を押す。 

④ 「メニュー/戻る」を２回押して、通常画面に戻す。 

 

 ２．リモコンの時刻を9時に設定する。 

 

 ３．9時から23時までJIS C9220 B.3.3の給湯保温モードで給湯及び保温を行う。 

 

 

 ※上記終了後、継続してJIS C9220 B3.2の手順1から試験を行う。 

 ※途中で電源を「OFF」にした場合は、初めからやり直す。 


